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ANEJO 15

Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución de 
estructuras de hormigón
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Nivel de control intenso

Tipo de elemento

Procesos de ejecución

Montaje de arma-
duras pasivas

Operaciones
de pretensado

Vertido y
compactación

Encofrado y
desencofrado Curado Acabado

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

Elementos de cimentación con
volúmenes inferiores a los 350 m3 10

0% 20
%

10
0%

10
0%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

Elementos de cimentación con
volúmenes superiores a los 350 m3 10

0% 20
%

10
0%

10
0%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

Alzados de pilares y muros en
edificación 25 5

10
0%

10
0% 5 2 3 1 5 2 5 2

Alzados de pilas, estribos y muros
en el caso de puentes 10

0% 20
%

10
0%

10
0%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

Pila hormigonada con encofrados
trepantes 10

0% 20
%

10
0%

10
0%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%
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Nivel de control intenso

Tipo de elemento

Procesos de ejecución

Montaje de arma-
duras pasivas

Operaciones
de pretensado

Vertido y
compactación

Encofrado y
desencofrado Curado Acabado

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

Pila hormigonada con encofrados
deslizantes 10

0% 20
%

10
0%

10
0%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

Vigas, forjados y otros elementos
trabajando a flexión en edificación

Losa superior e inferior de marcos 10
0% 20
%

10
0%

10
0% 10
%

10
0% 50
%

10
%

20
%

50
%

10
0% 20
%

Tableros en general

10
0% 20
%

10
0%

10
0%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

Tableros ejecutados por fases

10
0% 20
%

10
0%

10
0%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

Tableros ejecutados por dovelas

10
0% 20
%

10
0%

10
0%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

10
0% 20
%

Nivel de control normal

Tipo de elemento

Procesos de ejecución

Montaje de arma-
duras pasivas

Vertido y
compactación

Encofrado y
desencofrado Curado Acabado

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

Elementos de cimentación con volúmenes
inferiores a los 350 m3 50

%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%
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Nivel de control normal

Tipo de elemento

Procesos de ejecución

Montaje de arma-
duras pasivas

Vertido y
compactación

Encofrado y
desencofrado Curado Acabado

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

C.
(1

)

C.
C.

(2
)

Elementos de cimentación con volúmenes
superiores a los 350 m3 50

%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%

Alzados de pilares y muros en edificación 15 3 3 1 1 1 3 1 3 1

Vigas, forjados y otros elementos trabajando a
flexión en edificación

Losa superior e inferior de marcos

50
%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%

50
%

10
%

Nivel de control normal

Proceso de ejecución Control(1) Control de Contraste(2)

Control de la gestión de acopios
50 % del acopio correspondiente a cada

material, forma de suministro, fabricante y
partida

Acopio correspondiente a 2 materiales, forma
de suministro, fabricante y partida

Replanteos replanteos correspondientes a un 20% de
cada planta o nivel a ejecutar

replanteos correspondientes a un 10% de
cada planta o nivel a ejecutar

Cimbras 3000 m3 de cimbra 3000 m3 de cimbra

Despiece de planos de armaduras
diseñadas según proyecto

Planillas correspondientes a una remesa de
armaduras

Planillas correspondientes a una remesa de
armaduras
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Nivel de control normal

Proceso de ejecución Control(1) Control de Contraste(2)

Elaboración de las armaduras, mediante
atado o soldadura no resistente

(incluyendo procesos de enderezado,
corte, doblado y armado, en su caso)

2 1

Descimbrado 3000 m3 de cimbra 3000 m3 de cimbra

Uniones de los prefabricados 3 1

Encofrado y desencofrado
50% de los elementos (en muro se

considerará un elemento cada 5 m de muro;
en forjados 50 m2)

10% de los elementos (en muro se considerará
un elemento cada 5 m de muro; en forjados 50

m2)

Montaje de armaduras pasivas
Montaje de las armaduras del 50% de los
elementos. En el caso de pilares y muros,
mínimo 15 elementos (en muro armadura

correspondiente a 5 m de muro)

Montaje de las armaduras del 10% de los
elementos. En el caso de pilares y muros,
mínimo 3 elementos (en muro armadura

correspondiente a 5 m de muro)

Vertido y compactación del hormigón
Hormigón correspondiente al 50% de los

elementos (en muro vertido correspondiente a
5 m; en forjados, 50 m2)

Hormigón correspondiente al 10% de los
elementos (en muro vertido correspondiente a

5 m; en forjados, 50 m2)

Curado
Superficie del 50% de los elementos (en muro
se considerará un elemento cada 5 m de muro;

en forjados, 50 m2)

Superficie del 10% de los elementos (en muro
se considerará un elemento cada 5 m de muro;

en forjados, 50m2).

Acabado
Superficie del 50% de los elementos (en muro

se considerará un elemento cada 5 m; en
forjados, 50 m2)

Superficie del 10% de los elementos (en muro
se considerará un elemento cada 5 m; en

forjados, 50 m2)
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